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建築物生活污水回收再利用建議事項 

中華民國 96年 10 月 15 日環署水字第 0960078115A 號 

一、為增進水資源利用，同時減低生活污水污染排放，以推廣建

築物生活污水回收再利用，特按行政程序法第一百六十五條

規定，公告訂定建築物生活污水回收再利用建議事項(以下簡
稱本建議事項) ，據為建築物污水回收再利用設施設計及維

護管理之參考。 

二、本建議事項之適用範圍係指建築物生活污水經污水處理設施

處理後，再利用於沖廁、景觀、澆灌、灑水抑制揚塵、洗車、

街道或地板清洗等雜用水使用之情形。 

三、本建議事項所適用之回收再利用水質用途不應與人體有直接

接觸。 

四、建築物生活污水回收再利用於沖廁使用者，其處理水質建議

值如下： 
再利用用途 水質項目 單位 限值 

大腸桿菌群 CFU/100mL 200 

餘氯 mg/L 
結合餘氯 0.4以上且 
自由餘氯 0.1以上 

外觀 - 無不舒適感 

BOD5,20℃ mg/L 
最大限值 15以下且 

連續 7日平均限值 10以下
臭味 - 無不舒適感 

沖廁 

pH - 6.0-8.5 
備註 本表水質建議值如回收再利用水質處理係採加氯消

毒以外方式如臭氧或紫外線等消毒者，因考量無殘留

消毒效果，其大腸桿菌群之限值要求應不得檢出。 

五、建築物生活污水回收再利用於景觀、澆灌、灑水抑制揚塵、

洗車或清洗地板者，其處理水質建議值如下： 
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適用範圍 水質項目 單位 限值 

餘氯 mg/L 結合餘氯 0.4以上 
外觀 - 無不舒適感 

濁度 NTU 
最大限值 5以下且 
平均限值 2以下 

BOD5,20℃ mg/L 
最大限值 15以下且 

連續 7日平均值 10以下
臭味 - 無不舒適感 

景 觀 、 澆

灌、灑水抑

制揚塵、洗

車或清洗地

板者 

pH - 6.0-8.5 
備註 本表水質建議值如回收再利用水質處理係採加氯消

毒以外方式如臭氧或紫外線等消毒者，因考量無殘

留消毒效果，其大腸桿菌群之限值要求應不得檢出。

六、回收再利用於景觀之用途係指提供公園水塘或補注非供親水

用途之水體。景觀用水回收再利用時，應充分注意人體接觸

之安全衛生維護，同時避免發生視覺或嗅覺嫌惡感、造成水

中動、植物不耐等飼育或栽培生長問題。前項使用如有對水

中動、植物或植栽產生嚴重影響之虞時，得於回收再利用於

景觀使用前，先採行脫氯處理。 

七、回收再利用於澆灌使用時，應採取直接以管線滲透於樹木根

部、花草之灌水方法，同時避免以噴霧狀之澆灌，以防病源

體經由呼吸道進入人體。 

八、回收再利用於灑水抑制揚塵、洗車、街道或地板清洗使用時，

應避免採取噴霧方式用水，以防病原體經由呼吸道進入人體。 

九、建築物生活污水回收再利用設施設計及操作維護管理請考量

下列建議： 

(一)建築物生活污水經污水處理設施處理後，作為回收再利用

時，應按依污水處理設施之處理水質、回收再利用之用途及

第四點及第五點規定之水質要求，可考量設置混凝沈澱、過

濾、逆滲透或活性碳吸附等必要之回收再利用附加處理單
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元。同時為確保回收再利用水質之衛生安全，宜於前述附加

處理程序之後設置消毒處理單元。 

(二)經前款回收再利用之附加處理設施處理後之回收再利用

水，可設置回收再利用之配水池貯存配用，惟前述貯存停留

時間應控制於不宜超過 2日。 

(三)回收再利用水應設置出水流量計及專用供給水管線設備，不

得與自來水混接。 

(四)為因應水質變化、用水不足，另可配合設置二元供水系統，

必要時，另可補給自來水或其他衛生安全無虞之水源使用。

但應注意不得與回收再利用管線系統直接混接，且補注自來

水或其他衛生安全無虞之水源使用時，其管線配置應配合手

動閥門設置，確實關閉回收再利用水管線。 

(五)回收再利用之用水點或取水點宜清楚明確標示為回收再利

用水，並標示回收再利用之用途及衛生安全警語。 

(六)回收再利用給水管線外觀應塗飾成深綠色，並以綠底白字清

楚標示管線內流體名稱(即「回收再利用水」)、流向及用水

或取水點。 

(七)為確保回收再利用之用水衛生安全，應設置加氯消毒設備，

並確實操作加藥消毒，維持回收再利用水中餘氯量。 

(八) 回收處理完成之再利用水之採樣檢測，除於送水處應設置水

質檢查用取水口供檢測採樣使用外，可選定再利用供水管線

最末端、使用量最低及使用頻率最低之再利用供水點或用水

點，作為水質採樣檢測取水點。 

(九)經處理後回收再利用水之水中含鐵量在 0.5mg/L以上，要注
意再利用供水管件阻塞問題，並定期清理阻塞物。 
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(十)為回收再利用所設置之相關附加處理設施及管線等設施，要

確實操作維護管理，維持其正常處理功能。有關其操作維護

管理內容依設施不同而異，可由回收再利用設施設計者提出

建議。 

十、為確保生活污水回收再利用水之衛生安全，建築物生活污水

回收再利用水質之檢驗監測宜符合下列規定： 

(一)應至少每季於水質採樣檢測取水點檢測一次回收再利用之

水質。 

(二)前款抽驗水質項目餘氯量應至少每周檢測一次；另回收再利

用水量達每日一百立方公尺以上者，宜於回收再利用水加氯

消毒程序後設置餘氯連續監測設施連續監測記錄，並按監測

結果調整消毒餘氯用藥量。 

十一、前項定期檢測水質如有不符本建議事項第四點及第五點規

定限值時，應立即停止本建議事項規定回收再利用之用途使

用，同時進行處理水質改善工作。俟完成前述改善且處理水

質經檢測符合限值規定後，方可恢復本建議事項規定回收再

利用之用途使用。 

十二、水污染防治法所規定之事業或污水下水道系統，其廢(污)
水回收利用應符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法相關

規定。 

十三、建築物生活污水回收再利用除應符合本建議事項規定外，

另應符合衛生主管機關及各該目的事業主管機關之相關衛生

安全用水相關規定。 


